Einhausung muss immer bauseits und
entsprechend der Feuerschutzklasse erfalgen!
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Wandmontage Gehduse von unten sichtbar

Gehdusedimensionen

305 (bis AL 7.000)

250 (bis AL 4.500)

] 220 (bis AL 2.500)

250

Seitliche Fihrungschiene

Masse TFF-E/TFR

Einhausung muss immer bauseits und
entsprechend der Feuerschutzklasse erfalgen!
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Abgehangte Deckenmontage Gehduse in der abgehangten Decke nicht sichtbar

Wandmontage Gehduse in der abgehangten Decke nicht sichtbar
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Direkte Deckenmontage Gehduse von unten sichtbar
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Direkte Deckenmontage Gehduse in der abgehédngten Decke nicht sichtbar
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